
Schema Anschlussoptionsvertrag GEOVOL Unterföhring GmbH Stand: Oktober 2008

   Wärme-Übergabestation Standard: 1 direkt und bis zu 
2 Mischer-nachgeregelte Heizkreise

  Vorlauf 80 ... 95°C

1 Heizkreis
Warmwasser-
Bereiter

      Primärseite    Sekundärseite (möglichst mit 

außenliegendem
Plattenwärmetauscher)

8.888,88
  Rücklauf max. 45 (60) °C MWh

Sekundärseitige Anschlussflansche

Geothermie-Fernwärmeversorgung GEOVOL Unterföhring GmbH

Schematische Darstellung des Hausanschlusses
einschließlich der Wärme-Übergabestation und der Li efer-, Eigentums- und Wartungsgrenzen 

Anlage 1 zum Anschlussoptionsvertrag und Erweiterungsvertrag

Regler

Hauswand

Vorübergehende Liefergrenze GEOVOL 
Unterföhring GmbH für 
Anschlussoptionsvertrag (1.Schritt)

Vorübergehende Eigentumsgrenze GEOVOL 
Unterföhring GmbH für 
Anschlussoptionsvertrag (1.Schritt)

Vorübergehende Wartungs-, Instandhaltungs- 
und Erneuerungsgrenze GEOVOL 
Unterföhring GmbH für 
Anschlussoptionsvertrag (1.Schritt)

Letztendliche Liefergrenze GEOVOL Unterföhring 
GmbH für Anschlussoptionsvertrag und 
Erweiterungsvertrag (2.Schritt)

Letztendliche Eigentumsgrenze GEOVOL 
Unterföhring GmbH für Anschlussoptionsvertrag 
und Erweiterungsvertrag (2.Schritt)

Letztendliche Wartungs-, Instandhaltungs- und 
Erneuerungsgrenze GEOVOL Unterföhring GmbH 
für Anschlussoptionsvertrag und 
Erweiterungsvertag (2.Schritt)

Kundenanlage

Eigentumsgrenze 
Kundenanlage

Wartungsgrenze 
Kunde
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